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OBJEKT SO-01
(ÚLOŽISKO)

OBJEKT SO-02
(KOMUNIKÁCIA)

OBJEKT SO-03
(ODVODNENIE - DAŽĎOVÁ VODA)

OBJEKT SO-06
(ROZVODY NN - ELI)

OBJEKT SO-07
(ROZVODY SLP - SLABOPRÚD)
vedené chráničkou v zemi

OBJEKT SO-07
(ROZVODY SLP - SLABOPRÚD)
vedené vzduchom cez budovy

OBJEKT SO-08
(OPLOTENIE)

POZNÁMKY
- PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ OVERIŤ POLOHU VŠETKÝCH INŽINIERSKYCH
SIETÍ, JE NUTNÉ DODRŽAŤ OCHRANNÉ PÁSMA , A  ZABEZPEČIŤ OCHRANU SIETÍ PRED
POŠKODENÍM, PODĽA POŽIADAVIEK SPRÁVCOV SIETÍ
- VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ PODĽA VÝKRESOV A  POŽIADAVIEK
JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ
-NAPOJENIE NA POTRUBIE POTOKA ZREALIZOVAŤ POMOCOU INSITU TVAROVKY
VODOTESNÝM SPOJOM
-NUTNÉ PREVERIť TESNOSŤ SPOJA
-PRED ZHOTOVENÍM VONKAJŠEJ KANALIZÁCIE A LEŽATÉHO ROZVODU  PREVERIŤ VYŠKY
TERENU, OSADNIE A NAPOJENIE DO POTOKA
- VŠETKY NEJASNOSTI ALEBO ROZDIELY V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ
OBJASNIŤ PRED  ZAČATÍM STAVEBNYCH PRÁC A ZAZNAMENAŤ TÚTO SKUTOČNOSŤ DO
STAVEBNÉHO DENNÍKA. PRÍPADNÉ  NEJASNOSTÍ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE
POTREBNÉ PROJEKTANTOVI BEZODKLADNE KONTAKTOVAŤ
- AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO
DOKUMENTÁCIE JE   V ZMYSLE AUTORKSÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU AUTORA
NEPRÍSTUPNÉ
-NA STAVBE ZABUDOVAŤ LEN CERTIFIKOVANÉ MATERIÁLY
-PRI REALIZÁCIÍ STAVBY DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCOV

SO-01 Kontajnerove úložisko
SO-02 Spevnené plochy - komunikácia
SO-03 Odvodnenie z úložiska - dažďová voda
SO-04 EZS - elektronický zabezpečovací systém
SO-05 Bleskozvod
SO-06 Rozvody NN - napojenie úložiska na el.

sieť v areály VTU
SO-07 Rozvody SLP - slaboprúd bod napojenia

úložiska na areálový rozvod
(komunikačná kabeláž do 48V)

SO-08 Oplotenie

RE
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HRSLP
HRSLP - Vonkajšia rozvodová skriňa
Navrhované technické parametre:

- Skriňu prestrešiť jednoduchým prístreškom
- Umiestniť v nej slaboprúdové technológie
- Materiál: ABS
- Farba: biela/sivá
- Špeciálne vlastnosti:

Vodeodolná, IP67
Prachotesná
Tesnenie vodotesné proti prieniku vody do skrine

VRS - Vonkajšia rozvodová krabica
Navrhované technické parametre:

- Materiál: ABS
- Farba: biela/sivá
- Špeciálne vlastnosti:

Vodeodolná, IP67
Prachotesná
Tesnenie vodotesné proti prieniku vody do skrine

VRS
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Slovenská Ľupča VTU
vybudovanie kontajnerového úložiska

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Pribinova č. 2 812 72 Bratislava
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